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SIAEP DU VAL DE CISSE
Prélèvement
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte

00104903
 UDI     000603       VAL DE CISSE
   S   0000000968   LES ECARTS DE VEUVES
34 AVENUE DE LA LOIRE - ROBINET CUISINE

Commune
Prélevé le : 

par : 
Type visite : 

VEUZAIN-SUR-LOIRE
vendredi 13 octobre 2023 à 10h19
LAF
D1

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

Destinataires
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DU VAL DE CISSE (MONTEAUX)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VEUZAIN-SUR-LOIRE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - C.G.E (SITE DE BLOIS)
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DELEGUEE DE VEUVES

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale de Loir et Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

Affaire suivie par:
Résultat à afficher en mairie

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Plomb <2 µg/L 10,00

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901

Type del'analyse : AUTRE                               Code SISE de l'analyse : 00116243                             Référence laboratoire : LSE2310-44858

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00104903)

Ce contrôle supplémentaire sur la teneur en plomb, suite à une non-con
formité, conclut à une eau d'alimentation conforme aux exigences de qu alité
en vigueur en ce point de prélèvement.

Signé à Blois le 24 novembre 2023




Pour le préfet
Pour le directeur départemental

de Loir et Cher
L'ingénieure d'études sanitaires




Anaïs CHUNLEAU

ARS CVL - Délégation départementale de Loir et Cher - 41 rue d'Auvergne 41018 BLOIS cedex -  Tél : 02 38 77 34 56 - Fax : 02 54 74 29 20
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